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CREACIÓN DE FORMATOS PARA
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS ELÉCTRICOS
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Corriente alterna

Corriente continua

Tierra de protecci—n

Tierra de servicio

Alimentaci—n desde
el piso inferior

Alimentaci—n desde
el piso superior

Alimentaci—n hacia
el piso inferior

Alimentaci—n hacia
el piso superior

Arranque o derivaci—n

Bandeja o escalerilla
portaconductores

Cable concŽntrico

Cable flexible

Caja de derivaci—n

C‡mara de paso

C‡mara de registro

Canalizaci—n
subterr‡nea

Cruce

S’mbolo general
de canalizaci—n

L’nea de
N conductores
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Alternador

Artefacto de
calefacci—n

Artefacto fluorescente
de N tubos

Bater’a

Bocina

Cocina elŽctrica

Calentador de agua

Campanilla

Condensador

Condensador
sincr—nico

Chicharra

Empalme

Enchufe hembra
para alumbrado

Enchufe hembra
doble para alumbrado

Enchufe hembra para
fuerza monof‡sico

Enchufe hembra para
fuerza trif‡sico

Enchufe hembra para
usos especiales

Enchufe hembra
para calefacci—n

Gancho de una luz

Gancho de N luces

Generador

Alta tensi—n A.T. Tablero general de calefacci—n T.G.C.
Baja tensi—n B.T. Tablero general auxiliar de alumbrado T.G.Aux.A.
Bandeja portaconductores b.p. Tablero general auxiliar de fuerza T.G.Aux.F.
Canalizaci—n a la vista v. Tablero general auxiliar de calefacci—n T.G.Aux.C.
Canalizaci—n embutida e. Tablero distribuci—n de alumbrado T.D.A.
Canalizaci—n preembutida p.e. Tablero distribuci—n de fuerza T.D.F.
Canalizaci—n subterr‡nea s. Tablero distribuci—n de calefacci—n T.D.C.
Aislador carrete a.c. Tablero de comando  de alumbrado T.C.A.
Canalizaci—n en aisladores de rollo ar. Tablero de comando  de fuerza T.C.F.
Conducto en asbesto cemento c.ac. Tablero de comando  de calefacci—n T.C.C.
Conducto de cemento de dos  v’as Cc.2v Tuber’a de acero t.a.
Conducto de cemento de cuatro v’as Cc.4v. Tuber’a de acero galvanizado t.a.g
Escalerilla portaconductores e.p. Tuber’a de bronce t.b.
Tablero general T.G. Tuber’a de cobre t.c.
Tablero general auxiliar T.G.Aux. Tuber’a met‡lica flexible t.m.f.
Tablero de distribuci—n T.D. Tuber’a de pared gruesa galvanizado c.g.
Tablero de comando T.C. Tuber’a pl‡stica flexible de PVC t.p.f.
Tablero general de alumbrado T.G.A. Tuber’a pl‡stica r’gida de PVC t.p.r.
Tablero general de fuerza T.G.F. Tuber’a pl‡stica de polietileno t.p.p.
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